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Comune di Comune di Martignacco
Provincia di Provincia di Martignacco

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Lavori di realizzazione della Stazione dei Carabinieri di Martignacco.
3° Lotto _ INTERVENTO CONCLUSIVO
(CUP E28B12000020002 _ CIG 6277767137)

COMMITTENTE: Comune di Martignacco

19/11/2014,

IL TECNICO

_____________________________________
($Empty_TEC_02$)

$Empty_TEC_01$

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Classe Requisiti:

Acustici

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R07 Requisito: Isolamento acustico

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto
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Classe Requisiti:

Adattabilità delle finiture

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14.12 Tubazione in PE-Xa

01.14.12.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.14.13 Tubazione in PE-Xb

01.14.13.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.14.14 Tubazione in PE-Xc

01.14.14.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.14.15 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.14.15.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

01.14.16 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.14.16.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.16 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.16 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.16.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.16.06 Piatto doccia

01.16.06.R03 Requisito: Adattabilità delle finiture

01.16.08 Vasca da bagno

01.16.08.R03 Requisito: Adattabilità delle finiture

01.16.11 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.16.11.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

01.16.12 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.16.12.R01 Requisito: Regolarità delle finiture
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Classe Requisiti:

Controllabilità tecnologica

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.17 - Impianto solare termico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.17.01 Accumulo acqua calda

01.17.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura

01.18 - Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18.04 Inverter

01.18.04.R01 Requisito: Controllo della potenza
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Classe Requisiti:

Di funzionamento

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.02 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.13.02.R01 Requisito: Efficienza

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14.04 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

01.14.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del trafilamento

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15.01 Dispositivi di controllo della luce (dimmer)

01.15.01.R01 Requisito: Efficienza

01.16 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.16.06 Piatto doccia

01.16.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.18 - Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18.01 Modulo fotovoltaico ad integrazione architettonica

01.18.01.R01 Requisito: Efficienza di conversione

01.19 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.19.01 Apparecchi led alimentati da celle fotovoltaiche

01.19.01.R01 Requisito: Efficienza di conversione
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Classe Requisiti:

Di stabilità

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.01 - Opere di fondazioni superficiali

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 Opere di fondazioni superficiali

01.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.02 - Strutture in elevazione in c.a.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02 Strutture in elevazione in c.a.

01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.03 - Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03 Solai

01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della freccia massima

01.03.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.04 - Coperture

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.01 Strutture in legno

01.04.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica per struttura in legno

01.06 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 Rivestimenti esterni

01.06.R02 Requisito: Resistenza agli urti

01.06.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.07 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 Pareti interne

01.07.R02 Requisito: Resistenza agli urti

01.07.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.07.03 Tramezzi in laterizio

01.07.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi in laterizio

01.11 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.11.02 Rivestimenti ceramici

01.11.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R09 Requisito: Resistenza agli urti

01.12.R10 Requisito: Resistenza al vento

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13 Impianto elettrico

01.13.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R11 Requisito: Resistenza al vento

01.14.R12 Requisito: Resistenza meccanica

01.14.R15 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.14.02 Canali in materiale plastico

01.14.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.14.03 Canalizzazioni

01.14.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.14.08 Pannelli radianti a pavimento in polistirene

01.14.08.R01 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.14.10 Tubi in acciaio

01.14.10.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.14.12 Tubazione in PE-Xa

01.14.12.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.14.13 Tubazione in PE-Xb

01.14.13.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.14.14 Tubazione in PE-Xc

01.14.14.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.14.15 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.14.15.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.14.16 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.14.16.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15.R14 Requisito: Resistenza meccanica

01.16 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.16 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

01.16.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.16.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

01.16.01.R03 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.16.01.R04 Requisito: Protezione dalla corrosione

01.16.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica

01.16.06 Piatto doccia

01.16.06.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici

01.16.07 Tubazioni multistrato

01.16.07.R01 Requisito: Resistenza allo scollamento

01.16.08 Vasca da bagno

01.16.08.R02 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici

01.16.09 Vasi igienici a pavimento

01.16.09.R02 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.16.11 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.16.11.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.16.12 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.16.12.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.17 - Impianto solare termico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.17.01 Accumulo acqua calda

01.17.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.17.02 Collettore solare

01.17.02.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.17.03 Collettore solare piano a incasso

01.17.03.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.17.08 Sfiato

01.17.08.R01 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.17.10 Telaio

01.17.10.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.17.10.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.17.10.R03 Requisito: Resistenza al vento

01.17.12 Tubi isolati per impianti a pannelli solari

01.17.12.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature

01.17.12.R03 Requisito: Resistenza meccanica

01.18 - Impianto fotovoltaico
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18 Impianto fotovoltaico

01.18.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.18.06 Strutture di sostegno

01.18.06.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione

01.18.06.R02 Requisito: Resistenza meccanica
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Classe Requisiti:

Facilità d'intervento

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.09 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09 Infissi interni

01.09.R01 Requisito: Riparabilità

01.09.R02 Requisito: Pulibilità

01.09.R03 Requisito: Sostituibilità

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R06 Requisito: Pulibilità

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13 Impianto elettrico

01.13.R07 Requisito: Montabilità/Smontabilità

01.13.06 Quadri di bassa tensione

01.13.06.R01 Requisito: Accessibilità

01.13.06.R02 Requisito: Identificabilità

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R03 Requisito: Sostituibilità

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R04 Requisito: Accessibilità

01.15.R08 Requisito: Identificabilità

01.15.R12 Requisito: Montabilità/Smontabilità

01.18 - Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18.05 Quadro elettrico

01.18.05.R01 Requisito: Accessibilità

01.18.05.R02 Requisito: Identificabilità
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01.19 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.19 Illuminazione a led

01.19.R04 Requisito: Montabilità/Smontabilità
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Classe Requisiti:

Funzionalità d'uso

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13 Impianto elettrico

01.13.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.13.03 Interruttori

01.13.03.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.13.04 Presa interbloccata

01.13.04.R01 Requisito: Affidabilità

01.13.04.R02 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.13.05 Prese e spine

01.13.05.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.14.R06 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.14.R08 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.14.R13 Requisito: (Attitudine al) controllo della combustione

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.15.R06 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.16 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.16.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

01.16.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.16.01.R02 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.16.02 Bidet

01.16.02.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.16.02.R02 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

01.16.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.16.08 Vasca da bagno

01.16.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.16.09 Vasi igienici a pavimento
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.16.09.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.16.09.R03 Requisito: Adattabilità delle finiture

01.17 - Impianto solare termico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.17.02 Collettore solare

01.17.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.17.03 Collettore solare piano a incasso

01.17.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.17.12 Tubi isolati per impianti a pannelli solari

01.17.12.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

01.18 - Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18 Impianto fotovoltaico

01.18.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.19 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.19 Illuminazione a led

01.19.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

01.19.17 Paletti a led per percorsi pedonali

01.19.17.R01 Requisito: Efficienza luminosa

01.19.17.R02 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
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Classe Requisiti:

Funzionalità in emergenza

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R13 Requisito: Regolabilità
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Classe Requisiti:

Funzionalità tecnologica

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.09 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09 Infissi interni

01.09.R06 Requisito: Oscurabilità

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R02 Requisito: Affidabilità

01.14.R16 Requisito: Efficienza

01.14.09 Pompe di calore (per macchine frigo)

01.14.09.R01 Requisito: Efficienza

01.14.10 Tubi in acciaio

01.14.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi

01.14.12 Tubazione in PE-Xa

01.14.12.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura

01.14.13 Tubazione in PE-Xb

01.14.13.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura

01.14.14 Tubazione in PE-Xc

01.14.14.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura

01.14.15 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.14.15.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.14.16 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.14.16.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura

01.16 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.16.11 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)

01.16.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.16.12 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

01.16.12.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura
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Classe Requisiti:

Protezione antincendio

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.01 Canalizzazioni in PVC

01.13.01.R01 Requisito: Resistenza al fuoco

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R09 Requisito: Reazione al fuoco
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.06 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 Rivestimenti esterni

01.06.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

01.06.R06 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.06.R07 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

01.11 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.11.02 Rivestimenti ceramici

01.11.02.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.12.R04 Requisito: Resistenza all'acqua

01.12.01 Serramenti in legno

01.12.01.R01 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13.01 Canalizzazioni in PVC

01.13.01.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R10 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi chimici

01.14.02 Canali in materiale plastico

01.14.02.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva

01.14.03 Canalizzazioni

01.14.03.R02 Requisito: Stabilità chimico reattiva

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15.R05 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

01.15.R15 Requisito: Stabilità chimico reattiva
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Classe Requisiti:

Protezione dai rischi d'intervento

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13 Impianto elettrico

01.13.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R11 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

01.18 - Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18 Impianto fotovoltaico

01.18.R01 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
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Classe Requisiti:

Protezione elettrica

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13 Impianto elettrico

01.13.R01 Requisito: Isolamento elettrico

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R14 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di esplosione

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R10 Requisito: Isolamento elettrico

01.18 - Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.18 Impianto fotovoltaico

01.18.R04 Requisito: Isolamento elettrico

01.19 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.19.17 Paletti a led per percorsi pedonali

01.19.17.R03 Requisito: Isolamento elettrico
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'intervento

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.13 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.13 Impianto elettrico

01.13.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

01.13.R05 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

01.15 - Impianto di illuminazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

01.15.R09 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
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Classe Requisiti:

Sicurezza d'uso

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R11 Requisito: Resistenza a manovre false e violente
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Classe Requisiti:

Termici ed igrotermici

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.06 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 Rivestimenti esterni

01.06.R04 Requisito: Tenuta all'acqua

01.09 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09 Infissi interni

01.09.R04 Requisito: Permeabilità all'aria

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R01 Requisito: Permeabilità all'aria

01.12.R05 Requisito: Tenuta all'acqua

01.12.R08 Requisito: Isolamento termico

01.12.R12 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

01.14 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.14 Impianto di climatizzazione

01.14.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dei fluidi

01.14.R07 Requisito: Attitudine a limitare le temperature superficiali

01.14.01 Aerocondizionatore

01.14.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dell'aria ambiente

01.14.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità dell'aria ambiente

01.14.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidità dell'aria ambiente
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Classe Requisiti:

Visivi

01 - Caserma carabinieri Martignacco - 3° Lotto

01.05 - Pareti esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05 Pareti esterne

01.05.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.06 - Rivestimenti esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.06 Rivestimenti esterni

01.06.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.07 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.07 Pareti interne

01.07.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.08 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.08 Rivestimenti interni

01.08.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.09 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.09 Infissi interni

01.09.R05 Requisito: Regolarità delle finiture

01.11 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.11 Pavimentazioni interne

01.11.R01 Requisito: Regolarità delle finiture

01.12 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.12 Infissi esterni

01.12.R02 Requisito: Regolarità delle finiture

01.15 - Impianto di illuminazione
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.15 Impianto di illuminazione

01.15.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

01.15.R07 Requisito: Efficienza luminosa

01.19 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.19 Illuminazione a led

01.19.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

01.19.R03 Requisito: Efficienza luminosa
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